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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации. 

Функциональное назначение здания – склад (код 011 001 001) 
Функциональное назначение ремонтируемого помещения – объект производства 
электронных компонентов, аппаратур для радио, телевидения и связи (код 012 001 021). 
Здание нежилое 5-х этажное с подвалом, построено в 1983г по индивидуальному проекту. 

Наружные стены самонесущие, из крупных керамзитобетонных блоков и панелей.   
Внутренние опоры сборные железобетонные колонны. 
Перекрытия сборные железобетонные. 
Перегородки не несущие, общей толщиной 100-150мм, кирпичные и каркасного типа. 
Каркасные перегородки выполнены из ГКЛ по металлическому по каркасу с заполнением 
минераловатными плитами. Кирпичные перегородки оштукатурены. 
Лестницы двухмаршевые, из железобетонных маршей и площадок. 
Окна и витражи из стеклопакетов в ПВХ рамах и с двойным остеклением в алюминиевых 
рамах. 
Двери металлические, пластиковые и деревянные (щитовые и филенчатые). 
Фасады облицованы керамической плиткой в заводских условиях.  

Перепланировка производится в части 2-го этажа 5-этажного складского здания. 
На 2 этаже размещаются: складские помещения, служебно-бытовые помещения. 

2.  Обоснование принятых конструктивных и объемно- планировочных решений. 

По результатам обследования здания проектными решениями в рамках работ 
по капитальному ремонту предусмотрено: 
-Демонтаж существующей бетонной стяжки в зоне размещения камеры БЭК;
-Монтаж самовыравнивающей стяжки EASY BODEN SMART ГОСТ 31358-2007 или 
ее аналога в зоне размещения камеры БЭК; 
-Монтаж проектируемой пластины в зоне размещения камеры БЭК 
(см.графическую часть)

Приложен расчет плиты перекрытия (МТСК-3.1 ПР-58-15-27) под 
камеру БЭК -29,6т.
Приложен проверочный расчет несущей способности колонны 
подвала.



Формат А2

Г

Д

Е

5 6 7 8 9

Ж

К

И

Схема демонтажа существующей стяжки перекрытия над 1 этажом

6400*

12
40

0*

1.* Размеры уточнить по месту .
Примечания .

Зона демонтажа существующей
бетонной стяжки толщиной 50 мм
Демонтировать до сборной ж / б
плиты перекрытия

под установку камеры БЭИ.

Иапитайьный ремонт части помещений едания
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Схема демонтажа существующей 

этажом под установку камеры БЭИ
стяжки перекрытия над 1 

1
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Проектируемая пластина металлическая 20 х400 мм

1.* Перед изготовлением размеры уточнить по месту и
согласовать с производителем камеры БЭК .

Примечания .

Суема располодения металлическиу пластин в перекрытии над 1 

ытадом под сстановкс камеры БЭК Специтикация металлическиу изделиз

под сстановкс камеры БЭК

2.** Размеры по данным производителя камеры .

Проектируемая пластина
металлическая 20 х400 мм

1-1

Узел 1

ГОСТ 27772-2015

40
040

 м
м*

**

самовыравнивающая стяжка -40 мм ***
сборная ж / бетонная панель перекрытия типа
ПР 58-15-27, 400 мм ( платик 50 мм )

20

3.*** Самовыправнивающая стяжка EASY BODEN  SMART
ГОСТ 31358-2007 или аналог .Толщина стяжки (40 мм )
и ее расход зависит от высотных отметок ж / б
панелей перекрытия , уточняется авторским надзором
после демонтажа существующей стяжки .

Проектируемая

25

24

40
0

50 50шаг 1500 мм
1 1

Проектируемая пластина
металлическая 20 х400 мм

2047,0 кг-20у400 L= 32,600мм 157

Анкер HST3-M10x
90/30

С245

отв.в пластине ∅11мм 
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Суема располодения металлическиу 

ытадом под сстановкс камеры БЭК
пластин в перекрытии над 1 

2

Проектируемый уровень пола
в соседних помещениях
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Камера БЭК

Узел 1

Узел 1 Узел 1

Узел 1

400400
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0
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0

4. Крепление камеры БЭК на пластине осущетвляется по
технологии изготовителя камеры .

Анкер HST3-M10x

90/30

Анкер HST3-M10x
90/30

Анкер HST3-M10x
90/30

Проектируемая пластина
металлическая 20 х400 мм

50

Анкер HST3-M10x

90/30

20
0

200
Узел 2

Узел 2



1-1
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0
 м

м
*
*
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Гидроизоляция Пергамин или аналог , 1 мм

13

Проектируемая самовыравнивающая
стяжка 40 мм

Ламинат 33 класс , 10 мм

2-2

4
0
0

4
0
 м

м
*
*
*

2
1

Керамогранитная плитка , 10 мм

Подложка под ламинат Изолон или
аналог , 3 мм

C борная ж / бетонная панель перекрытия типа
ПР 58-15-27, 400 мм ( платик 50 мм )

Проектируемая самовыравнивающая
стяжка 40 мм

C борная ж / бетонная панель перекрытия типа
ПР 58-15-27, 400 мм ( платик 50 мм )

Клей для керамогранита LITOKOL
LitoFlex K80 или аналог , 10 мм

Гидроизоляция Пергамин или аналог , 1 мм

3-3

4
0
0

4
0
 м

м
*
*
*

C борная ж / бетонная панель перекрытия типа
ПР 58-15-27, 400 мм ( платик 50 мм )

Краска по бетону БЭПОВИН -Универсал или
аналог 2 слоя , 2 мм

(а бабаожрау аоглвсгммбм нммгщглжя)  

А

Б

В

Ж

И

И

5 6

лг аоглвсгмая 

нймщавь

Нйал нмйма 2-бм ырада нмпйг нгогспромзпраа

К 1:100

1 9

ПУГКА АОГЛВЫ

А

И

аоглвсгмая

нймщавь

Фмомар А1

лг аоглвсгмая 

нймщавь

йамжлар 33ийапп

- ржн нмйа  В 
бгрмллая прядиа,

нмиощрая иоапимз

- ржн нмйа  А 

игоаммбоалжрлая нйжриа

п бжвомжемйяцжгз

Орвгйиа нммгщглжз ащнмйлягрпя маргожайамж, оаеогцгллщмж ПЭП ж ножмглягмщмж а промжргйьпраг.

Впг жпнмйьесгмщг маргожайщ вмйдлщ бщрь пгоржтжцжомаалщ ж мрагчарь рогбмаалжям нмдаолмз

бгемнаплмпрж.

УПЛОВЛЫГ ОБОЗЛАЧГЛИЭ

- ржн нмйа  Б 

1

1

2

2

3

3

Проектируемая самовыравнивающая
стяжка 40 мм

Примечания .

1.*** Самовыправнивающая стяжка EASY BODEN  SMART
ГОСТ 31358-2007 или аналог .Толщина стяжки (5-40
мм ) и ее расход зависит от высотных отметок ж / б
панелей перекрытия , уточняется авторским надзором
после демонтажа существующей стяжки .

Ианжрайьлщз огммлр чапрж нммгщглжз евалжя
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Ием. Имй.сч. Лжпр. № вми. Нмвн. Вара.

Правжя Лжпр Лжпрма

Н
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Пийавпимг евалжг нм авогпс: б.Кмпиаа, 2 з Кабжпроайьлщз рсн., в7а, про.1

Оаеоабмрай

БАН

БИН

Нмпраолаи

Вмйимаа

Лсиъялма

Заиаечжи: Фгвгоайьлмг бмпсваопрагллмг слжраолмг ногвножяржг "Ногвножяржг

нм нмпрааиам номвсицжж сноаайглжя вгйамж Ногежвглра ОФ"

О803-УПО-ОНИО/20-ИО

Нйал нмйма 2 ырада нмпйг нгогспромзпраа.
Оаеогещ 1-1 - 3-3

3
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Оконные решетки МР-1, МР-2.
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Анкер клиновой Hilti HSV 8 х 75/5 мм

L30x4

Наружнее ограждение

Петля разъемнаяL75x4

1330

МР-1

1615

МР-2

12
9
0

L75x4

L75x4

7
9
0

Узел 1

L75x4

1

Ртверстие под
анкер ∅8

L75x4

530 400400

4
0
0

4
9
0

4
0
0

Узел 1

515 5505502
0
0

2
9
0

2
0
0

Ртверстие под
анкер ∅8

L75x4

Рама кремления МР -1 Рама кремления МР -2
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Примечание
1. Разрез В -В , разрез Г -Г замаркирован на листе 7



Расчет плиты перекрытия (МТСК-3.1 ПР-58-15-27) под камеру БЭК -29,6т.

(без учета стяжки и металлического усиления)

Периметр опирания камеры по серединной линии 

 P=((11.473-0,4)+4.783)*2=(11,073+4,783)*2=31,7м 

Тогда нагрузка будет равна 

Q=5,583=29.6/31.7=0.93т/м 

Зона установки БЭК Раскладка плит  

(МТСК-3.1 ПР-58-15-27)  в зоне 

установки БЭК 



Максимальный момент в плите от камеры БЭК Мр=3,853т*м 

Согласно строительному каталогу МТСК-3,1 плиты имеют следующие характеристики: 

Расчет нагрузка на плиту 2,7т/м2 или q=2,7*1,49=4,023т/м. 

Тогда максимальный изгибающий момент который может воспринять плита от 

распределенной нагрузки 

М = 
𝑞𝑙2

8
=

4.023∗5.7602

8
= 16.68т ∗ м 

М = 16,68 > Мр = 3,853 

Прочность плиты обеспечена, коэффициент использования несущей способности 

k=
3.853

16.68
=0.231 



№ п.п.
Наименование 

нагрузки

Нормативное 
значение,

 т/м2
γf

Расчетное 
значение 

т/м2

1
2 слоя 

гидростеклоизола на 
битумной мастике

0,006 1,20 0,007

2
Цементно-песчаная 

стяжка t=50 мм, γ=1,8 
т/м3

0,090 1,30 0,117

3
Керамзитовый гравий, 
t=200 мм, γ = 0,8 т/м3

0,160 1,30 0,208

4
Вес сборной жб панели 
по МСТК-3.1 - 2200 кг, 
площадь - 8,5824 м2

0,256 1,10 0,282

Итого, 0,512 0,614

№ п.п.
Наименование 

нагрузки

Нормативное 
значение,

 т/м2
γf

Расчетное 
значение 

т/м2

1 Снеговая нагрузка 0,150 1,20 0,18

Итого, 0,150 0,180

№ п.п.
Наименование 

нагрузки

Нормативное 
значение,

 т/м2
γf

Расчетное 
значение 

т/м2

1
Цементно-песчаная 

стяжка t=50 мм, γ=2,3 
т/м3

0,115 1,30 0,149

2
Вес сборной жб панели 
по МСТК-3.1 - 2200 кг, 
площадь - 8,5824 м2

0,256 1,10 0,282

Итого, 0,371 0,431

Проверка несущей способности колонны подвала
 в уровне пола подвала

1. Величины нагрузок на 1 м2 покрытия

Временные нагрузки:
Кратковременная (см. СП20.13330.2016 табл. 10.1, п III)

Постоянные нагрузки:

Постоянные нагрузки:

2. Нагрузка на 1 м2 жб перекрытия под подвалом,
 1-4 этажами (пять перекрытий)



№ п.п.
Наименование 

нагрузки

Нормативное 
значение,

 т/м2
γf

Расчетное 
значение 

т/м2

1 Складские помещения 0,500 1,20 0,600

Итого, 0,500 0,600

№ п.п.
Наименование 

нагрузки

Нормативное 
значение,

 т/м2
γf

Расчетное 
значение 

т/м2
1 Перегородки 0,050 1,20 0,060

Итого, 0,050 0,060

Нагрузка от оборудования:
 - от стен БЭК g = 4,20 т/м2

- от внутреннего 
помещения камеры:

p = 0,06 т/м2

Нагрузка на колонну от оборудования:
Для зоны загружения 1 и зоны нагружения 2:

11,09 т
Для зоны загружения 3 и зоны нагружения 4:

10,76 т
Для зоны загружения 5 и зоны нагружения 6:

10,62 т

4. Нагрузка на жб колонну подвала

Временная длительная (см. СП20.13330.2016 табл. 8.2.2)

3. Дополнительная нагрузка от оборудования по зонам
загружения:

Рис.1. Грузовая площадь колонн подвала

4,2*0,4*(3,2+3,05)+0,06*3,2*3,05 = 

4,2*0,4*5,75+0,06*3,2*5,75 = 

4,2*0,4*(2,8+3,2)+0,06*2,8*3,2 = 

Временные нагрузки:
Кратковременная (см. СП20.13330.2016 табл. 8.1)



Для зоны загружения 1:
 4,5*6 = 27 м2

расчетная нагрузка:
(0,677+0,180)*27+(0,431+0,6+0,06)*27*5+2*6 +11,09 = 193,514 т

Для зоны загружения 2:
 6*6,25= 37,5 м2

расчетная нагрузка:
(0,677+0,180)*37,5+(0,431+0,6+0,06)*37,5*5+2*6 +11,09 = 259,79 т

Для зоны загружения 3:
лощадь: S =  4,5*5,75 = 25,875 м2
расчетная нагрузка:
(0,677+0,180)*25,88+(0,431+0,6+0,06)*25,88*5+2*6 +10,76 = 186,1146 т

Для зоны загружения 4:
лощадь: S =  6*5,75= 34,5 м2
расчетная нагрузка:
(0,677+0,180)*34,5+(0,431+0,6+0,06)*34,5*5+2*6 +10,76 = 240,524 т

Для зоны загружения 5:
лощадь: S =  4,5*6= 27 м2
расчетная нагрузка:
(0,677+0,180)*27+(0,431+0,6+0,06)*27*5+2*6 +10,62 = 193,044 т

Для зоны загружения 6:
лощадь: S =  6*6= 36 м2
расчетная нагрузка:
(0,677+0,180)*36+(0,431+0,6+0,06)*36*5+2*6 +10,62 = 249,852 т

составляет 354 т
Вывод:
Несущая способность колонны обеспечена. Коэффициент использования 

0,73

где вес одной колонны - 2 тонны, а 6 - количество колонн по высоте

где вес одной колонны - 2 тонны, а 6 - количество колонн по высоте

где вес одной колонны - 2 тонны, а 6 - количество колонн по высоте

самой загруженной колонны составляет

Согласно МТСК-3.1  (Колонны тяжелого каркаса, стр. 72) несущая способность
колонн типа "КБР 48-3" (согласно обследованию Р803-УСР-ОПКР/20-ТЗК, лист 8)

где вес одной колонны - 2 тонны, а 6 - количество колонн по высоте

где вес одной колонны - 2 тонны, а 6 - количество колонн по высоте

Грузовая площадь: S = 

Грузовая площадь: S = 

где вес одной колонны - 2 тонны, а 6 - количество колонн по высоте










	Магистральный КР 27.10.20
	Магистральный КР 22.10.20
	Магистральный КР 24.09.20
	Магистральный КР 22.09.20
	ТИТУЛ
	Магистральный КР
	Начало
	Содержание

	Текст.часть
	Графич.часть +СРО
	Графическая часть
	1
	Листы и виды
	Модель


	3
	Листы и виды
	1


	4
	Листы и виды
	2




	2.pdf
	Листы и виды
	Модель




	Листы 3,4 графич.часть-5
	Листы и виды
	4


	Листы 3,4 графич.часть-6
	Листы и виды
	3





	лист 7
	Листы и виды
	7


	лист 8
	Листы и виды
	8


	Магистральный КР 27.10.20
	Магистральный КР 22.10.20
	проверка покрытия
	Магистральный КР 24.09.20
	Магистральный КР 22.09.20
	Магистральный КР
	Графич.часть +СРО
	5 Выписка ЭНЕРГОПРОЕКТ от 9.09.2020






	3.pdf
	Листы и виды
	3


	Колонны
	2-й Магистральный, колонны
	Loads2
	Лист1

	2020-11-27_14-10-46
	2020-11-27_14-11-03

	ТЗК (1)




